PUViK PCA

,AROCIN POLSKIE CENTRUM
AKHEDYTACYI
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM %
Cielcza, ul. Gajéwka 1 BADANIA
63-200 Jarocin AB 862

tel. (62) 747 7317

Sprawozdanie z badan nr SPR/3795/2023

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia

Kozminskie Ustugi Komunalne Sp. z 0. o. Z1/1420/2023 20.10.2023
63-720 Kozmin WIikp. , Floriariska 21

'Prébka nr 277/10/2023

Probka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania probki: SUW Watkow - woda uzdatniona
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.
Stan proébki: prawidiowy, temp. pr. 11,7°C

Rodzaj prébki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczecia
Woda przeznaczona PN-EN ISO 19458:2007 Pobieranie reczne pobrania prébki: do laboratorium: badan:
do spozycia przez ludzi Akredytowana 20.10.2023 10:15 20.10.2023 20.10.2023
MB Data zakoriczenia
badan:
23.10.2023
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos¢é Wartos¢ Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Enterokoki jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ -
Ogolna liczba mikroorganizmoéw w jtk/ml nie wykryto > PN-EN I1SO 6222:2004 AZ -
22°C/72h
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A Z -
+A1:2017-04
E.coli jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 AZ -
+A1:2017-04

Uwagi do prébki nr 277/10/2023

**bez nieprawidtowych zmian (zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej oraz 200 jtk/1 ml
w kranie konsumenta). . o e
g TP b i zaciiln, 708
Przeast i ke
w Jarocinte _
63-200 Jarocin, Cielcza ul. Gajowka 1
NIP 617-17-21-389 R: 256737209 KRS 0000116269

LARORATORIUM
tel ffax + 48 62 747 73 17

Data i podpis oso s u;tQ, zuiacei:
a(:ERc‘e)wmﬁ > osaby aufapyzuiacel

Koniec sprawozdania 2 2 10 m2z

N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.

Laboratorium posiada zatwierdzenie - Decyzja nr 113/23 do prowadzenia badan w ramach kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wynik badania podano wraz z niepewnoscia rozszerzona pomiaru U, wspoéiczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnosc dla pomiaréw fizykochemicznych wyliczono zgodnie z
wymaganiami dokumentu EA-04/16. W przypadku badan mikrobiologicznych pr iona nief §¢ rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera si¢ na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik rozszerzona k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%. Ziozona niepewnos¢ standardowa uznano za rowng odchyleniu
standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej. Wyniki badan mikrobiologicznych pobranych przez ZI iobiorce gledniaja niep )$¢ pomiaru zwigzang z etapem pobierania
prébek. Niepewnos¢ badan mirobiologicznych wyraZona jest w wartosciach rzeczywistych w przedziale od - do.

Wynik podany ze znakiem “"<" oznacza, iz jest to wynik ponizej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, iz jest to wynik powyzej zakresu pomiarowego w zakresie
akredytacji Laboratorium.

Wartos¢ dopuszczalng podano zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku wody
przeznaczonej do spozycia jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W
przypadku wody na piywalniach jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wy , jakim powi dpowiada¢ woda na
plywalniach. i

W przypadku wéd powierzchniowych i podziemnych jest to Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Zleceniodawca ma prawo
do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonana przez Laboratorium ustuge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob pobierania prébek dostarczonych przez Zleceniodawce.

Dokument jest wiasnoscig Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIU M. www.labmaster.pl
Zabrania sie kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
Strona 1/1 Sprawozdanie nr SPR/3795/2023 Zatacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018



PWViK PCA

JAROCIN POLSKIE CENTAUM
AKHEDYTACJI
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM %
Cielcza, ul. Gajowka 1 BADANIA

63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317 AB 862

Sprawozdanie z badan nr SPR/3796/2023

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
Kozminskie Ustugi Komunalne Sp. z 0. o. Z1/1420/2023 20.10.2023
63-720 Kozmin Wikp. , Florianska 21

Prébka nr 278/10/2023

Probka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: Sklep spozywczy Watkéw - woda uzdatniona
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.
Stan probki: prawidtowy, temp. pr. 14°C

Rodzaj prébki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczgcia
Woda przeznaczona PN-EN I1SO 19458:2007 Pobieranie reczne pobrania prébki: do laboratorium: badarn:
do spozycia przez ludzi Akredytowana 20.10.2023 10:25 20.10.2023 20.10.2023
MB Data zakoriczenia
badan:
23.10.2023
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos¢ Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Enterokoki jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ -
Ogbdlina liczba mikroorganizméw w jtkiml nie wykryto x> PN-EN ISO 6222:2004 Az -
22°C/72h
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 AZ -
+A1:2017-04
E.coli jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 AZ -
+A1:2017-04

Uwagi do prébki nr 278/10/2023

**bez nieprawidtowych zmian (zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej oraz 200 jtk/1 ml
w kranie konsumenta).

Przedsichiarstwo Wodociagdw | Kanalizacii5p. 2 0.0. Data i podpis osoby autoryzujacej:

w Jarocinte ) R
63-200 Jarocin, Cleleza ul. Gajowka 1 KIEROWNEK LABORATORIUM

NIP 617-17-21-389 R: 250737209 KRS 0000116269

ORATORIUM Y roviska:Ealyga
. E,}%f ?i(?f\g 07477317 wgyetiffe-Shathowska-faly0d.. e,

Koniec sprawozdania 23- i, 2023 \

N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.

Lab orium posiad ierdzenie - Decyzja nr 113/23 do prowadzenia badan w ramach kontroli jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wynik badania podano wraz z niepewnos$cia rozszerzona pomiaru U, wspéiczynnik rozszerzenia k=2, pozi fnosci 95%. Niep )$¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyliczono zgodnie z
biologi h d i i »$€ rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera si¢ na

wymaganiami dokumentu EA-04/16. W przypadku badan mikra g ych pr p
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzona k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%. Ziozong niepewnos¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu

standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Wyniki badar mikrobiologicznych pobranych przez Zleceniobiorce uwzgledniaja niepewnos$¢ pomiaru zwigzang z etapem pobierania

prébek. Niepewnos¢ badan mirobiologicznych wyrazona jest w wartosciach rzeczywistych w przedziale od - do.
Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iz jest to wynik ponizej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, iz jest to wynik powyzej zakresu pomiarowego w zakresie

akredytacji Laboratorium.

Warto$¢ dopuszczalng podano zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku wody

przeznaczonej do spozycia jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakosci wody pr j do spozycia przez ludzi. W
przypadku wody na plywalniach jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach.

W przypadku wod powierzchniowych i podziemnych jest to Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Zleceniodawca ma prawo
do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonana przez Laboratorium ustuge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za spos6b pobierania prébek dostarczonych przez Zleceniodawce.

Dokument jest wiasnoscig Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM. www.labmaster.pl
Zabrania sie kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
Strona 1/1 Sprawozdanie nr SPR/3796/2023 Zatgcznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018



PWIK PCA

JAROCIN POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM %
Cielcza, ul. Gajéwka 1 BADANIA

63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317 AB 862

Sprawozdanie z badan nr SPR/3797/2023

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
Kozminskie Ustugi Komunalne Sp. z 0. o. Z1/1420/2023 20.10.2023
63-720 Kozmin Wikp. , Floriarnska 21

Prébka nr 279/10/2023

Probka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: Zaktad Wulkanizacji, Watkéw - woda uzdatniona
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.

Stan prébki: prawidtowy, temp. pr. 14,4°C

Rodzaj probki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczgcia
Woda przeznaczona PN-EN I1SO 19458:2007 Pobieranie reczne pobrania prébki: do laboratorium: badan:
do spozycia przez ludzi Akredytowana 20.10.2023 10:35 20.10.2023 20.10.2023
Data zakonczenia
badan:
23.10.2023
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos$¢ Wartos¢ Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru dopuszczalna
Enterokoki jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ -
Ogédlina liczba mikroorganizméw w jtk/ml nie wykryto % PN-EN ISO 6222:2004 AZ -
22°Cl72h
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A Z -
+A1:2017-04
E.coli jtk/100ml 0 0 PN-EN [SO 9308-1:2014-12 AZ -
+A1:2017-04

Uwagi do prébki nr 279/10/2023

**bez nieprawidtowych zmian (zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej oraz 200 jtk/1 mi
w kranie konsumenta).

Przedsighiorsiwo cho?ngw : Konalizadji Sp. 2 0.0 S soas oeomy autorysucel
w Jarocinie
) \"f‘.i“.,l\ﬂ
£3-200 Jarogin, Cielcza ul. Gajdwka -
NIP 617-17-21-309 R: 250737209 KRS 0000116269
LABORATGR‘UM ......... sesanmnanunanapshonnnann adE rebe T
col Haw + 4862 747 73 17 Eivaliid S‘.mk(;wgm-mma

Koniec sprawozdania 23 ‘HU 2025 \

N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.

Laboratorium posiada zatwierdzenie - Decyzja nr 113/23 do prowadzenia badar w ramach kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Wynik badania podano wraz z niepewnoscia rozszerzona pomiaru U, wspéiczynnik rozszerzema k—2 poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyli ) zgodnie z
wymaganiami dokumentu EA-04/16. W przypadku badan mikrobiologicznych przed p ¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig¢ na
niepewnosci standardowej pomnoZonej przez wspéiczynnik rozszerzona k=2, i i fnosci okoto 95%. Ztozona mepewnoSé standardowq uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej. Wyniki badan mlkroblologmznych pobranych przez ZI iobiorce uwzgledniaja niep pomiaru zwi

prébek. Niepewnos¢ badari mirobiologicznych wyrazona jest w wartosciach rzeczywistych w przedziale od - do.

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iz jest to wynik ponizej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, iz jest to wynik powyzej zakresu pomiarowego w zakresie

akredytacji Laboratorium.

z etap pobierania

Wartos¢ dopuszczalng podano zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku wody
przeznaczonej do spozycia jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W
przypadku wody na piywalniach jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach.
W przypadku wod powierzchniowych i podziemnych jest to Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Wyniki badan odi sig wytk ie do badanej prébki. Sprawozdanie z badan bez p|semnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Zleceniodawca ma prawo
do wniesienia skargi na Laboratonum Zleceniodawca ma prawo do wni na wy  przez Laboratorium ustuge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badan.
Laboratorium nie p i odpowiedzialnosci za 6b pobi ia probek dostarczonych przez Zlecemodawce;

P

Dokument jest wtasnoscig Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarccinie LABORATOR U M. www.labmaster.pl
Zabrania sig¢ kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
Strona 1/1 Sprawozdanie nr SPR/3797/2023 Zatacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018



